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Skaidrojumi par atklato konkursu ,,Ventavas ciema celu rekonstrukcija, elektriska
apgaismojuma jaunbiive Varves pagasta, Ventspils novada (2.buves karta)”

Jautajums:

Konkursa rolikuma 8.3.2. punkts nosaks, ka "Pretendents var nodrosingt &8dus galvencs
specidlistus: 8.3.2.1.~ Atbildigo blvdarbu vaditdju, 8.3.2.2. Udensapgades un kanatiz&cijas
tily bOvdarbu vaditaju, 8.3.2.3. Elektroetaisy blvdarbu vaditgju. Vai Pretendentam, iai
athilstu nofikuma prasthim, ir obligdl papildus japiessista sertificsts Udensapgides un
g_gnalizécijas tikiu blvdarbu vaditajs, ja ceju bivdarbu vadiSanas joma arf ietiipst caurteku
fzblive un pretendenta piedavatsis atbildigais blvdarbu vaditsjs p&ddjo 5 {piecy) gadu
latk® ir vadijis darbus vismaz 3 (iris) obiekios, kur kafrd veikla caurteku vai listus Gdens
kanalizacijas caurtivadu &g diametru ne mazdku k& S00mm un kopgjo garumu vismaz 20
{divdeamit} m izbOve?

Atbilde.

Inform&jam, ka Pretendentam, atbilstoSi atklata konkursa nolikuma 8.3.2.2. prasibam, ir
janodroSina wdensapgades un kanalizacijas tiklu buvdarbu vaditaja piesaistiSana, kurs
ieprieks€jo 5 (piecu) gadu laika ir vadijis vismaz 3 (tris) caurteku vai lietus wdens
kanalizacijas caurulvadu biivdarbus ligumus, kur katra izbiiveti caurulvadi ar diametru ne
mazaku ka 500 mm un kop€jo garumu vismaz 20 (divdesmit) m.

Jautajums:
Iepirkuma (1d.Nr. VND2016/18) ietvaros paredz&ts izbiivét elektrisko apgaismojumu,

bet pie projekta dokumentécijas pievienots tikai ceu dajas projekts.
Ludzam projckta dokumentaciju papildindt ar ELT dalas projektu.

Atbilde.
Inform&jam, ka buvprojekts ir papildinats ar ELT dalas dokumentiem. Lugums skatit pie

attieciga iepirkuma publikacijas Ventspils novada majas lapa.

Jautajums:
Rasgjuma GT-7 ,,Caurteku izbiive™ nav noraditi caurteku galu nostipringjumi.

Lidzam precizét, vai nogazes caurteku galos nepieciedams stiprindt ar laukakmegiem.



Atbilde.
Projekta ir paredzets gravja nogazes armét ar geosintétiskiem materialiem (organisko paklaju) eroziju
kontrolei, atseviski projekta nav noradits nogazu stiprinaSana caurteku galos.

Jautajums:

Ludzam preeizét, vai darbu daudzuma saraksta pozicijai Nr. 7.1. ,.Esofo aku vaku
limetpoSana projektéta seguma limeni” paredz&ts regultt csofos aku vakus, vai arf
nepiecieSams uzstadit jaunus akas vakus.

Atbilde.
Inform&jam, ka paredzéts regulét esoSos aku vakus.
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